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DA CAPACIDADE DE LOTAGAO

PAVIMENTO SUPERIOR - ARQUIBANCADA A
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PLACA INDICATIVA (0.30 X 0.40 m) i

DA CAPACIDADE DE LOTAGAO

LEGENDA

EXTINTOR PQS 4 kg

EXTINTOR CO, 4 kg
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ABRIGO DE MANGUEIRA COM HIDRANTE

HR

HIDRANTE DE RECALQUE

— SHP —

CANALIZACAO SHP EM AGO GALVANIZADO SEM COSTURA - A°G° (AGSC)

TERMINAL AEREO H 250 cm ( LIVRE )

CAIXA DE INSPEGCAO DE ATERRAMENTO - @ 30 cm

ATERRAMENTO DO SPCDA - Cordoalha de Cobre # MIN. 35 mm? ou BARRA CHATA EM ALUMINIO
7/8" x 1/8" (70 mm?)

DESCIDA DO CONDUTOR DE ATERRAMENTO

SINALIZAGAO LUMINOSA TIPO BLOCO AUTONOMO COM INSCRIGAO SAIDA

SINALIZACAO LUMINOSA TIPO BLOCO AUTONOMO COM INSCRIGAO SAIDA E SETA INDICATIVA

SINAL. LUM. TIPO BLOCO AUTONOMO COM INSC. SAIDA E SETA INDICATIVA - DUPLA FACE

LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO BLOCO AUTONOMO COM BATERIA INCORPORADA

TOMADA P/ LUMINARIA DE EMERGENCIA

CAL

PAINEL E CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO COM BATERIA INCORPORADA

ACIONADOR DE ALARME TIPO "APERTE AQUI" E SONORIZADOR C/ INDICAGAO DO CIRCUITO

DETECTOR OPTICO DE FUMAGA

ELETRODUTO DE ALARME - TIPO RIGIDO ANTI-CHAMA - @%"

PISO ANTI-DERRAPANTE E INCOMBUSTIVEL, COEF. DE FRICCAO DINAMICA > 0,40
( ENSAIO UMIDO OU SECO )

SINALIZACAO INDICATIVA DO SENTIDO DE FLUXO NA COR VERMELHA, PINTADA NO PISO

CANALIZACAO DE GLP - ACO PRETO SEM COSTURA (APSC) OU COBRE (Cu)

REGISTRO DE CORTE TIPO FECHO RAPIDO E VALVULA DE 2° ESTAGIO
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